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Detailbezeichnung

Detailbezeichnung und Plannummer SchnittbezeichnungDetailbezeichnung
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MT
MF
MFB
MZ

Auftritt

Bodenablauf
Bodeneinlauf
Bestehend
Bodenfläche
Bodenheizung
Brüstung Roh
Brüstung Fertig
Betonschwelle
Betonsturz

Dampfabzug
Drehkippflügel
Dachwasser
Dachwasserschacht

Einlaufschacht

Fensterfläche
Fluchtröhre
Feuerlöschposten

Gefälle
Gipskartonplatte
Geschirrspüler

Holztüre
Holzfenster
Holzmetalltüre
Holzmetallfenster

Kurbel
Kühlschrank
Kontrollschacht
Kunststofffenster
Kunststoffftüre
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Metalltüre
Metallfenster
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VST

WM

ZFB
ZSW

Notausstieg
Notüberlauf

Ok Brüstung Roh
Ok Brüstung Fertig
Ok Schwelle Fertig

Panzerdeckel
Panzertüre
Plattenverschraubt

Rafflamellen
Radiator
Riffelblechschwelle
Raumhöhe

Sturz Roh
Sturz Fertig
Schwelle Roh
Schwelle Fertig
Steigung
Stahltonsturz
Senkrechtmarkise

Trocken-WC
Türschliesser
Tumbler

Überdruckventil
Uk Sturz Roh
Uk Sturz Fertig
Uk Decke

Vent.-Aggregat
Vertikalstore
Verdunkelungsstoren

Waschmaschine

Zementfensterbank
Zementschwelle

Zementstein tragend

Kalksandstein nicht tragend

Kalksandstein tragend

Perimeter- / Trittschalldämmung

Zementstein nicht tragend

Calmostein tragend
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Raumnummer

Materialien

Raumstempel
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Abbruch

Wohnen
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RU
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BodenbelagBoden:
WandbelagWand:
DeckenbekleidungDecke:

0.00m

0.00m
0.00m2
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Bem.: Bemerkungen

Raumnummer

Raumhöhe

Bodenfläche

Raumumfang

Fensterfläche

Kote OK fertig Boden

Kote OK roh Boden

Schnittbezeichnung

B

Kotenbemassung

Neu

...

...

...

AB

+3.00 Kote fertige Höhe +3.00 Kote rohe Höhe

Bauingenieur
Elektroingenieur
HLKS Ingenieur

ingenta ag
Bering AG
Grünig&Partner AG

Fax 031 340 30 44
033 334 00 31
031 978 48 44

Tel 031 340 30 40
033 334 00 30
031 978 48 48

Laubeggstrasse 70, 3000 Bern 31
Talackerstrasse 41, 3604 Thun
Kirchstrasse 24, 3097 Liebefeld-Bern

FaxTel
FaxTel

Fachplaner

Bauleitung Bruno Jordi AG 031 352 21 54031 352 36 00Klaraweg 1, 3006 Bern FaxTel
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-2.21 = 559.30 m ü.M. (EG best. Mooshalle)

CAD-Einfügepunkt: A1

OK FB OG
OK FB EG
OK FB UG
OK FB Spielfeld

=  + 3.49
=  ± 0.00
=  - 3.42
=  - 4.75

= 565.00 m ü.M.
= 561.51 m ü.M.
= 558.09 m ü.M.
= 556.76 m ü.M.

Index Datum Änderungen

Masse
Alle Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren. Allfällige Unstimmigkeiten sind zu melden und mit der Bauleitung zu bereinigen.
Bei Versäumnis trägt der Unternehmer nachteilige Folgen selbst.
Raumhöhen sind ab fertig Boden bis UK rohe Decke gemessen.
Fensterhöhen gelten ab OK fertig Bank bis UK rohem Sturz. Brüstungshöhen gelten ab OK fertig Boden bis OK fertig Fensterbank.
Türhöhen gelten ab fertig höher gelegenem Boden, respektiv OK fertig Schwelle bis UK rohem Sturz.

Massstab

05.09.18 dkAnpassungen Sanitätsraum gem. neuen RichtlinienA

B 07.09.18 Versand Fachplaner dk

C 12.09.18 Import Schreinerpläne dk

D 14.09.18 Revisionspläne für Gemeinde dk
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a

PUMPEN SANITÄR

b

SAUBERGANG EG

SCHMUTZGANG EG

BA

Best.
Kanalisation

D:   559.00 Best.
D:   557.68 Neu
E1: 553.40
E2: 554.90
A1: 553.37
A2: 553.37

Ablagebrett Haartrockner 1200/400/120mm
3stk Handhaartrockner
Produkt: beurer StylePro HC25

Ablagebrett Haartrockner 1200/400/120mm
3stk Handhaartrockner
Produkt: beurer StylePro HC25

Ablagebrett Haartrockner 1200/400/120mm
3stk Handhaartrockner
Produkt: beurer StylePro HC25

Ablagebrett Haartrockner 1200/400/120mm
3stk Handhaartrockner
Produkt: beurer StylePro HC25

Ablagebrett Haartrockner 1200/400/120mm
3stk Handhaartrockner
Produkt: beurer StylePro HC25

Ablagebrett Haartrockner 1200/400/120mm
3stk Handhaartrockner
Produkt: beurer StylePro HC25

Ablagebrett Haartrockner 800/400/120mm
2stk Handhaartrockner
Produkt: beurer StylePro HC25

Dusche
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Dusche
Gefälle min. 2%

BA
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Nur ein Spielfeld
gem. Entscheid Willy Glaus am 03.05.2018

Nur ein Spielfeld
gem. Entscheid Willy Glaus am 03.05.2018

Volleyballfeld
Grösse gem. Auskunft SwissVolley

H: 9.00m

Fundament, ca 2.5x2.5x0.5m

3stk Betonring, ø1.5m
h: 3x1.00m

Fundament, ca 2.5x2.5x0.5m

3stk Betonring, ø1.5m
h: 3x1.00m

Fundament, ca 2.5x2.5x0.5m

3stk Betonring, ø1.5m
h: 3x1.00m

Bodenhülse Handball / Futsal / Volley
ø110mm
Aussparung Beton 
200x200mm / T 220mm ab OK RB

Bodenhülse Handball / Futsal / Volley
ø110mm
Aussparung Beton 
200x200mm / T 220mm ab OK RB

Bodenhülse Handball / Futsal / Volley
ø110mm
Aussparung Beton 
200x200mm / T 220mm ab OK RB
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BF: 1'150 m2
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Zem. ÜberzugBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Hauswart

BF

RU

RH

FF

-4.75

-4.78

4.42

30.3 m

55.5 m2
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FB
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Zem. ÜberzugBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Material BSV
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41.3 m
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PVCBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -
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Zem. Überzug FBoden:
Beton rohWand:
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Bemerkung: -
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Beton rohWand:
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Bemerkung: -
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Bemerkung: -
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PU-BelagBoden:
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Bemerkung: -
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PU-BelagWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Dusche Away
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Zem. ÜberzugBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Technik H+S
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Zem. Überzug FBoden:
Beton roh, Typ 4.1Wand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

TH Süd
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0
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HallenbodenBoden:
Beton rohWand:
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Bemerkung: -

Sportgeräte
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0
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HallenbodenBoden:
Beton rohWand:
-Decke:

Bemerkung: Sportboden max. 500kg/m2

Spielfeld
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Zem. Überzug FBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -
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Zem. UBBoden:
Beton roh, Typ 4.1Wand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

TH Nord
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Zem. Überzug FBoden:
Beton roh, Typ 4.1Wand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -
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PU-BelagBoden:
Beton roh/VerputzWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -
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PU-BelagBoden:
PU-BelagWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -
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Bemerkung: -
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Zem. Überzug FBoden:
Beton roh, Typ 4.1Wand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Korridor
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Dusche Away
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Dusche Home
U-09

Trocknen Home
U-08

kein Bodenablauf
(Erschliessung auf Niveau Spielfeld nicht möglich)
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Zem. ÜberzugBoden:
Beton roh/KN rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Waschen/Trock.
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Zem. ÜberzugBoden:
Beton roh/KN rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Putzwagen
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PU-BelagBoden:
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-Decke:

Bemerkung: -
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Bemerkung: -
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Bemerkung: -
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BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

3.38

12.2 m

9.2 m2

0

FB

RB
U-18

PU-BelagBoden:
PU-BelagWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -
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Dusche 04

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

3.38

12.2 m

9.2 m2

0

FB

RB
U-24

Zem. Überzug FBoden:
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Bemerkung: -

TH Ost
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Steigzone
Elektro

Elektro
UV Süd

Steigzone
Elektro
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Anschlusskasten
TV Compound
- 1x CEE16 (Ü-Wagen)
- 1x CEE32 (Sat-Wagen)
- 1x CEE63 (tpc-Wagen)

Feld 1
Einsp. BKW

Feld 2
PVA

Feld 4
Allgemein

Feld 5
Reserve

Feld 3
Messung

XAL
VELA 
round 650

Zem. UBBoden:
Beton roh/KN roh/PU-BelagWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -
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Bodenhülse Handball / Futsal / Volley
ø110mm
Aussparung Beton 
200x200mm / T 220mm ab OK RB

PU-BelagBoden:
Beton roh/KN roh/PU-BelagWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

WC Home

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

3.38

11.6 m

7.3 m2

0

FB

RB
U-07

PU-BelagBoden:
Beton roh/KN roh/PU-BelagWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

WC Away

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

3.38

11.7 m

7.4 m2

0
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RB
U-10
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WA 500mm/60mm/raumhoch
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01 02 03 04 05 06 07 08

79.00°

79.00°

79.00°

Beton rohBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Nachströmung

BF

RU

RH

FF

-3.17

-3.17

0

115.0 m

462.6 m2

0

FB

RB
U-47

Beton rohBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Installationsraum

BF

RU

RH

FF

-4.91

-4.91

0

102.6 m

243.8 m2

0

FB

RB
U-48

PU-BelagBoden:
Beton roh/VerputzWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Gard. Away

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

3.38

28.2 m

33.8 m2

0

FB

RB
U-11

Einlaufschacht ø 60
D: -3.46

Beton roh, abtaloschiertBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Aussengeräte

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.42

309

49.7 m

115.7 m2

0

FB

RB
U-49
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T 
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Sä
ge
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hn
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ge

r: 
1'9

00
 kg

Sä
ge

za
hn

trä
ge

r: 
1'9

00
 kg

UK Unterzug = -0.93UK Unterzug = -0.93

U-37.01

Typ Sporthallentor

U-36.01

Typ Sporthallentor
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P 

27
3.

3 A
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3

3

-3.64

Maschinenraum
1.80m2

Reduit
0.8m2

Zem. Überzug FBoden:
Beton rohWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Lift

BF

RU

RH

FF

0

13.4 m

11.1 m2

0

FB

RB
U-44

Zwischenraum 
ausgedämmt

79.00°

79.00°

79.00°

79.00°

79.00°

79.00°

79.00°

79
.00

°

79.00°

79.00°

79
.00

°

79.00°
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RWA Wandrack
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Flachrohrradiator N7, 

Teilung 40 m
m

 1800 565 99

Flachrohrradiator N7, 

Teilung 40 m
m

 1800 565 99
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Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 205 99
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Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 405 99

Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 405 99

Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 845 99
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Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 525 99

Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 325 99

Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 325 99
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Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 525 99

Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 525 99

Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 525 99

Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 525 99
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Flachrohrradiator N7, 
Teilung 40 mm 1800 645 99
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Unterzug UK -0.33

Unterzug UK -0.33

Unterzug UK -0.33

Unterzug UK -0.33

Unterzug UK -0.33

Unterzug UK -0.33

UK
 S

äg
ez

ah
nt

rä
ge

r -
2.

41

30/3030/30

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sägezahnträger: 5'800 kg

Sä
ge

za
hn

trä
ge

r: 
3'4

00
 kg

Sä
ge
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trä
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r: 
6'3

00
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Sä
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trä
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6'3
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trä
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r: 
6'3
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Sä
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trä
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6'3
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Stütze Sägezahnträger: 900 kg Stütze Sägezahnträger: 900 kg Stütze Sägezahnträger: 900 kg Stütze Sägezahnträger: 900 kg

Stütze Sägezahnträger: ??? kg
Sägezahnträger: 6'700 kg

Stütze Sägezahnträger: ??? kg

Stütze Sägezahnträger: ??? kg

Stütze Sägezahnträger: ??? kg

Stütze Sägezahnträger: ??? kg

Sägezahnträger: 6'700 kg

Sägezahnträger: 6'700 kg

Sägezahnträger: 6'500 kg

Sägezahnträger: 6'700 kg

Sägezahnträger: 6'000 kg

Sägezahnträger: 4'900 kg

Sägezahnträger: 4'200 kg

Sägezahnträger: 3'800 kg

Typ C11EI30
U-45.01

KN 15

KN 15

KN 15

KN 15

3

Schalldämmwert Garderoben
Am Bau gemessen R’w ≥ 40 dB

Schalldämmwert Garderoben
Am Bau gemessen R’w ≥ 40 dB

Schalldämmwert Garderoben
Am Bau gemessen R’w ≥ 40 dB

Schalldämmwert Garderoben
Am Bau gemessen R’w ≥ 40 dB

Schalldämmwert Garderoben
Am Bau gemessen R’w ≥ 40 dB

Schalldämmwert Garderoben
Am Bau gemessen R’w ≥ 40 dBSchalldämmwert Garderoben

Am Bau gemessen R’w ≥ 40 dB

Schalldämmwert Garderoben
Am Bau gemessen R’w ≥ 40 dB
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Standort ist noch zu definieren

Mischer Alterna Smart

Mischer Alterna Smart
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PU-BelagBoden:
Beton roh/VerputzWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Garderobe 04

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

3.38

17.4 m

18.8 m2

0

FB

RB
U-23

PU-BelagBoden:
Beton roh/VerputzWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

Garderobe 02

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

3.38

17.5 m

18.9 m2

0

FB

RB
U-17

PU-BelagBoden:
Beton roh/KN roh/PU-BelagWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

WC Damen

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

0

14.9 m

10.9 m2

0

FB

RB
U-32

1.20 80

1.20 80

PU-BelagBoden:
Beton roh/KN roh/PU-BelagWand:
Beton rohDecke:

Bemerkung: -

WC Herren

BF

RU

RH

FF

-3.42

-3.45

0

14.9 m

10.9 m2

0

FB

RB
U-31

Typ B05
EI30-C

U-38.01

Typ B02
U-39.02

Typ A01
U-48.01Typ B05

EI30-C
U-38.02

Fundament Typ 1
gem. Ingenieur

Fundament Typ 1
gem. Ingenieur

Fundament Typ 2
gem. Ingenieur

Fundament Typ 2
gem. Ingenieur

Fundament Typ 2
gem. Ingenieur

Fundament Typ 3
gem. Ingenieur

Fundament Typ 2
gem. Ingenieur

Fundament Typ 3
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Doppelbriefkasten

Brandschutz - 
Objektspezifische Lösung:
Standflügel mit Treibriegel fixiert.
Standflügel dient nicht als Fluchtweg.
E-Mail: GVB 28.06.2018

Gemäss Skizzen von Wiba-Sport 18.05.2018
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